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Förhandsbesked

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Dricksvatten för enskild förbrukning

Provtagningsdatum   2017-12-18 - 16:20     Temperatur vid ankomst   2 °C           
Temperatur vid provtagning   7.5 °C      Ankomsttidpunkt   2017-12-18 - 23:00          
Provtagningsplats   Hål 2      Ansättningsdatum   2017-12-18           
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   Hål 2                     

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 6222:1999 mod. Långsamväxande bakterier analys pågår cfu/ml  
                    SS-EN ISO 6222:1999 Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d 36 cfu/ml  
                    SS 028167-2, mod SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 E coli <1 cfu/100ml  
                    SS 028167-2 MF Koliforma bakterier 35°C <1 cfu/100ml  

Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30) skall endast prov bedömas som är tagna på
antingen utgående dricksvatten eller dricksvatten hos användare i ett fastställt kontrollprogram. Ej kommenterade
analysresultat ligger inom SLV:s gränsvärde för dricksvatten hos användare. För mer utförlig förklaring av
analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se
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